
En esta imagen se muestra cómo son las conexiones del Meter a la RED junto con los 
CTs y la comunicación con el Inversor. 

•	 Conexión CTs: 
FASE 1: Conexiones conectamos blanco en S1 y Negro en S2, que corresponden a 
los pines de conexionado 20 y 19 respectivamente. 
Fase 2: Correspondiente a los Pines 18 y 17 lo que es lo mismo S1 y S2 respectivamente
Fase 3: correspondiente a los pines 16 y 15 lo que es lo mismo S1 y S2 respectivamente 
Los pines 14 y 13 del Meter son de comunicación con el Inversor, el Pin 14 se conecta 
al Pin 3 del conector de comunicación, el Pin 13 del Meter va conectado al Pin 4 del 
Conector de comunicación.

•	 Conexión alterna:
Pin 1:  Neutro
Pin 2: Fase 3
Pin 3: Fase 2
Pin 4: Fase 3
Pin 5: Auxiliar LA (conectamos la Fase 1)
Pin 6: Auxiliar NA (conectamos el Neutro) 
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